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Auftrag 1255380 (Anhang)
Erstellt am 15.09.2025 12:19

Postplatz Walliseller 5
- GWPW Thal (I 11- GWPW Holberg (1 8 PW Balsberg - H IR /Diatl Werkgebaude,

Probenr. oder Bezeichnung 2)-HDL(F)  -49)-HWB (F) wg Bahnhotstt- 11°L8 - -Dietlikerstr: - LB 6rupenstr. 9 - AH
Probeneingangsdatum 10.09.2025 10.09.2025 10.09.2025 10.09.2025 10.09.2025 10.09.2025
Analyt Einheit 12556139-1 12556140-8 12556141-6 12556142-4 12556143-2 12556144-0
Feldmessungen
Wassertemperatur °C 13.5 14.0 15.2 16.8 18.3 19.1
Mikrobiologie N
Aerobe mesophile Keime KBE/ml 6 1 0 2 1 o
Escherichia coli ’ KBE/100ml 0 0 0 0 0 0
Enterokokken KBE/100ml 0 0 0 0 0 0
Physikalisch-chemische
Parameter
SSK 254 nm 1/m 1.1 0.4 0.9 1.0 1.0 1.1
Leitfahigkeit (20°C, Labor) HS/cm 657 590 311 366 361 398
Leitfahigkeit (25°C, Labor) pS/cm 728 653 345 406 400 441
pH (Labor) pH 72 ' 7.3 7.8 T 7.7 7.0
Harteparameter /| Kationen _ _

" Gesamthéarte °fH 35.9 31.3 16.6 20.4 20.0 21.9
Gesamtharte mmol/l 3.6 3.1 1.7 2.0 2.0 22
Karbonatharte (SV pH 4.3) °fH 32.8 26.9 15.9 18.5 19.2 20.8
Saureverbrauch mmol/l 6.6 5.4 3.2 3.9 3.8 4.2
Restharte °fH 3.0 4.4 0.7 0.9 0.8 1:1
Calcium mg/l 118.4 95.1 53.4 60.7 60.7 66.4
Magnesium mg/l 15.4 18.4 8.0 12.7 11.7 13.0
Natrium mg/l 16.4 15.5 8.0 6.6 6.8 8.0
Kalium mg/l 3.0 1.1 12 1.3 1.3 1.4
Anionen
Chlorid mg/l 20.8 31.8 6.2 7.0 6.8 8.9
Fluorid mgl/l - <01 <0.1 _ <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
Nitrat mg/l 26.6 16.6 3.8 4.9 4.7 7.0

Sulfat mg/l 21.5 26.4 13.9 11.0 12 12.7
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Bettensee,

Probenr. oder Bezeichnung SchutzenstandN}-I:I% Hy 359
Probeneingangsdatum 10.09.2025 10.09.2025
Analyt Einheit 12556145-8 12556146-6
Feldmessungen

Wassertemperatur °C 17.8 18.6
Mikrobiologie

Aerobe mesophile Keime KBE/mI 3 @
Escherichia coli KBE/100ml 0 0
Enterokokken KBE/100ml 0 0
Physikalisch-chemische

Parameter

SSK 254 nm 1/m 1.0 ' 1.0
Leitfahigkeit (20°C, Labor) pS/cm 382 548
Leitfahigkeit (25°C, Labor) pS/cm 423 607
pH (Labor) pH : Tod, 7.3
Harteparameter /| Kationen

Gesamtharte °fH 20.9 29.7
Gesamtharte mmol/l 2.1 3.0
Karbonatharte (SV pH 4.3) °fH 20.1 274
Saureverbrauch mmol/l 4.0 5.5
Restharte °fH 0.8 2.4
Calcium : mg/l 64.4 94.2
Magnesium mg/l 11.9 15.1
Natrium mg/l 7.5 13.3
Kalium mg/l 1.4 2.1
Anionen '

Chlorid ma/l 8.0 17.8
Fluorid mg/l <0.1 <0.1
Nitrat : mg/l 6.1 Ll

Sulfat mg/! 12.1 185
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Gerlisberg 26 - LB
1888 Nr. 41
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