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Probenr. oder Bezeichnung

Probenemgangsdatum

Feldmessungen
Wassertemperatur

Mikrobiologie

Aerob esophlle Kelme
“Escherichia coli
Enterokokken
Physmallsch-chemlsche

Parameter

SSK 254 nm )
Leitfahigkeit (20°C, Labor) -
Leitfahigkeit (25°C, Labor)
pH (Labor)

Harteparameter / Katlonen

Gesamtharte
_Gesamtharte
Karbonatharte (SV pH 4.3)
Saureverbrauch

Restharte

Calcium

Magnesium

Natrium

Kalium

Anionen
Chlorid
Fluorid

Nitrat
Sulfat

GWPW Thal (I 11- GWPW Holberg (I 8

2)-HDL (F)
0422028
Einheit 12558642-2
°C R 140
_KBE/ml A [
KBE/100ml 0
_KBE/100m| . 0
tfm 12
_pSlcm 672
_pS/em 744
_pH 7.1
_mmoll 3.8
°fH - 34.5
‘mmol/l EADR——
°fH 3.5
__mg/ 1242
‘mg/l 16.9
‘mg/l 185
_mg/l 24
“mg/l 165
mg/l <0.1
~mgll 29.2
mgl/l

201

~49)-HWB (F)

10.12.2025

12558643-0

135

589
653
7.3

316

B2

)

5.4

4.7

94.9

19.2

15.5
1.1

31.3
<0.1

161
2686

PW Balsberg - H rostplatz,

Bahnhofstr. 11 - LB

1880

WB
10.12.2025 ~10.12.2025
12558644-8 12558645-6
11.9 11.9
7
0 0
0 0
09 ~ 1.0
320 354
34 892
7.9 7T
172
1.7 : 2.0
165 18.8
33 38
0.7 _ 1.1
'54.8 602
85 120
7.9 i 7.1
1.1 - 1.2
6.1 65
<0.1 <0.1
39 4.6
13.1 11.6

e

G

Kanton Zirich
Gesundheitsdirektion

n Kantonales Labor Ziirich
Fehrenstr.15, Postfach
8032 Zirich
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Lerchenweg - Hy
933 Grubenstr. 9 - AH
10.12.2025  10.12.2025
12558646-4 12558647-2
114 12.6
0 0
0 0
1.0 1.0
369 410
B 409 454
.7 1.7
2 1 22
19. 8 21.5
4.0 4.3
- 0.7 0.9
62.0 69.1
‘_l_2.3 12.8
7.1 9.2
1.3 ) 1.4
6.6 84
<0.1 <0.1
47 8.0
10.7 12.7

Werkgebaude,




Kanton Zlrich
Gesundheitsdirektion

El’gebniSberiCht Al'lhal'lg :] Kantonales Labor Ziirich

Fehrenstr.15, Postfach
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- Bettensee, . - g : G i
i . * g. Chranzlerstr. 5 - Kanzlerweg 4a - Hy Egetswiler Gerlisberg 26 - Hy
Probenr. oder Bezeichnung Schiitzenstand 4I;¥ Hy 359 389 -/Riitnerstr. - Hy 31 56
Probeneingangsdatum 10122025 10122025 10122025 10122025  10.12.2025
Analyt Einheit o 12558648-0 12558649-8 12558650-5 12558651-3 12558652-1
Feldmessungen i S B i . .
Wassertemperatur °’C B 8.5 104 11.7 11 12.0
Mikrobiologie S DS _ - T— § S —
Aerobe mesophile Keime KBE/ml 6 5 21 30 9
Escherichiacoli KBE/100ml 0 0 0 0 0
En1erokokken ) KBE/100ml 0 0 0 0 0
Physnkallsch-chemlsche
Parameter i s B i
SSK 254 nm B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Leitfahigkeit (20°C Labor) pS/cm 395 483 579 589_ 461
Leitfahigkeit (25°C, Labor) pS/em M AR e . . S—— 641 : 652 511
pH (Labor) pH . (R . | - 7.3 7.3 -
Harteparameter / Katwﬂ"—'ﬂ - R e e
Gesamtha °fH o AR - IR )
_Gesamtharte mmol/l il T i O B R
Karbonatharte (SV pH 4.3) °fH 292 297 240
Saureverbrauch ~mmolll 5.8 _ 5.9 4.8
Restharte °fH 3.0 29 1.7
Calcium ~ mgll 85.5 B 102.0 104.5 79.8
‘Magnesium - mgll 13.2 _ 16.5 15.8 14.3
Natrium = ~ mgll 9.5 12.0 129 10.0
Kalium B - mgll 1.7 1.8 1.9 1.5
Anionen S . . :
Chlorid mg/l . 104 159 106
Fluorid moh <0.1 it <0.1 _<0.1
Nitrat mo/ 7 —— 209 s
Sulfat . 17 R S5 143 189 143




